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| Am ... ANALISIS GRANULOMETRICO
ST —— ARIDOS FINOS: AASHTO 11 - 27

: MINA LA ESPERANZA.- .
n o e MUESTRAN* | 1.0
. Ao O | OBRA PK = , .
o B e 0 " ‘—.um uso CONTROL RUTINARIO DE PRODUCCION 1
- 12 - foteere de 2018 INTERESADO EQUITESCONS CIA LTDA :
ARIDOS FINOS.- ARENA NATURAL l
— e m—— - —
0 M0 - *» ESPECIFICADO
— - - TENDO RETENIDO RETENIDO PASANTE  |MTOP - F- 2.015
- PAROAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO |TABLA 803-3.1
- — -
- o’
22
2
-
1 00 0.0
e 00 0.0
w2 0.0 0.0 ] 100
. - A 0.0 0.0 '] 100 100/ 100
. No. 4 0.0 0.0 0 100 95 / 100
-
- s 0.0 0.0 0 100 80/ 100
10 0.0 0.0 0 100
L . 6.6 6.6 1 50/ 85
; 20 15.6 222
s 30 68.3 90.4 9 91 25/60
0L © 56.6 147.0 15 85
50 1243 2713 27 73 10/30
050 60 64.3 3357
: 100 4354 771.0 77 23 02/10
0.075 200 102.3 873.3 87 13
PASA No. 200 126.7 126.7
TOTAL 1,000.0

l ' @ LO DE FINURA: 1.14

ING. CIVIL CESAR LOOR CEDENO
SENESCYT: 1009-02-215623
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ANALISIS GRANULOMETRICO
AASHTO T-11 Y T-27

ARIDOS GRUESOS.- MINA LA ESPERANZA
MINA LA ESPERANZA. -
e WuESTRA N 10
OBRA PK =
PROCEDENCIA MINA LA ESPERANZA
%» ESPECIFICADO
MTPMDO0 | MTIMDO | RETENIDO | PASANTE MOP - F- 2.002
. ACUMULADO | ACUMULADO TABLA 803-2.1 "F"
B =SS e
e o
- | L 0 0 100 100 100
2,465 7 93 90 100
14821 42 58
2,346 69 31 20 55
. 32,975 94 6 0 10
|
L 194 34919 100 0 0 5
» [
-
-
.-
Eil =
e 00
can 200
Pass o 200
TOTAL 34,919
i 1 L
B i o . i
i
A

B—
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ENSAYO DESGASTE A LOS SULFATOS
I. N. E. N. 8863

AASMTO T 104 .77

MINA LA ESPERANZA

DESCRIPAON DEL ROCA VOLCANICA, LUEGO DE TRITURADA
MATERIAL
SN X CONITEMOR DN LA PEDRA OF UN PESO ESPECIFICO DE: 2379 KG./M3
I RO TR OMCD O008 DE SULFATO DE SODIO

EXAMEN CUALITATIVO

NTAJE
TAMARD NUMERO DE PARTICULAS PORCE
PERDIDO
ANTES DEL ENSAYO DESPUES DEL ENSAYO
TN TAMZ (%)
112 14 PIEDRAS 12 PIEDRAS
3/4 40 PIEDRAS 35 PIEDRAS 12.50%

DRARRRTE AL DD IRASIRCIONES ¥ AL FINAL DEL ENSAYO SE HA OBSERVADO QUE LA PIEDRA HA PERDIDO

’ ¥ SUS PARTICULAS LO QUE SIGNIFICA EL: 4,76 %
EXAMEN CUANTITATIVD
— GRANULOMETRIA PESO DE MUESTRA PESO DEMUESTRA  |PESO PERDIDO| PORCENTAIE PORCENTAJE  PERDIDO
DE LA MUESTRA ANTES DE LA DESPUES DE LA DURANTE PERDIDO CON RELACION A LA
et T ORIGINAL (%) INMERCION (Gr.) INMERCION (Gr.) LA INMERSION (%) GRANULOM. ORIGINAL
CONSISTENCIA DE LA PIEDRA DE GRANULOMETRIA GRUESA
2 12
143 e 37.00 1,502 1,204.0 208.0 0138 5.12
e e 39.00 1,005 895.5 109.5 0.109 425
e -a 24.00 300 256.6 43.4 0.145 3.47
[ 100.00 7.72
CONSISTENCIA DE LA PIEDRA DE GRANULOMETRIA FINA
» - 20.00 100 89 1 0.11 2.20
- e - 20.00 100 92 8 0.08 1.60
- L 20.00 100 91 9 0.09 1.80
- . - 0 20.00 100 90 10 0.10 2.00
- » 0 2000 100 87 13 013 2.60
= 0.00 10.20
———
L PROMEDIO DEL DESGASTE DE LA PIEDRA CON RELACION A LA GRANULMETRIA ORIGINAL ES DE: 443
CONCLUSION LA PIEDRA DE LA: MINA MINA LA ESPERANZA.- SECTOR PINTAC
DURANTE LA INMERSION EN SULFATO DE SODIO DURANTE CINCO CICLO HA PERDIDO EL: 8.96

ING. CIVIL CESAR LOOR CEDENO
SENESCYT: 1009-02-2A33:L5415623
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ARIDOS PARA DISENO DE HORMIGON HIDRAULICO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD
¥ DE LA ABSORCION DE AGUA
INEN 857 Y ASTM C127

ARIDOS 4 MINA LA ESPERANZA.- SECTOR PINTAC

12 de febrero de 2018

F'ns. 15 de febrero de 2018
CIA LTDA

M ARIDOS LA ESPERANZA.- SECTOR PINTAC
LARIDO GRUESO.- ALUVIAL CRIBADO .- PASA 1,5"

MINA LA ESPERANZA
CONTROL RUTINARIO DE PRODUCCION

DATOS PARA EL ENSAYO

A 5,000 gramos D.s: 2.379 Kg./m3
5 5,150 gramos D.s.s.s.: 2.450 Kg./ m3 )
c 3,048 gramos D.a. 2.561 Kg./m3 '
= S
Nomenclatura:

Peso en el aire de la muestra secada al horno.

Peso en el gire de lo muestra en estado saturado superficialmente seco.

Peso en el ogua de lo muestra en estado saturado.

Densidad de Volumen a 232 C del drido grueso seco.

Dsss Densidod de Volumen a 232 C del drido grueso en estado saturado superficialmente seco.
o: Densidad aparente del drido a 232 C.

Po: Porcentaje de absorcién de agua del drido grueso.

gomn

1

REALIZO.
ING. CIVIL CESAR LOOR CEDENO
SENESCYT: 1009-02-215623
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ARIDOS PARA DISENO DE HORMIGON HIDRAULICO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD
¥ DE LA ABSORCION DEAGUA
INEN 856 Y ASTM C 128

12 de febrerode2028 00000
o ewsave Jweves, 15 de febrero de 2018
\equirescons cia LTDA
DF ARDOS LA ESPERANZA.- SECTOR PINTAC

ARIDO FINO.- ARENA NTURAL, PREVIO LAVADO

MINA LA ESPERANZA

CONTROL RUTINARIO DE PRODUCCION

DATOS PARA EL ENSAYO

% | 450 |gramos D.s: 2.387 Kg./m3 .|
] 8 500.0 |gramos D.s.s.5.: 2.461 Kg./m3 :
: c 296.8  |gramos D.a. 2.577 Kg./m3 |
I P.o. 3.09%

MNomenclatura:

Peso en el gire de la muestra secada al horno.

A
[ 5 Volumen de lo probeta
[

Peso en gr volumen ml de agua afiadida
Ds:  Densidad de Volumen a 232 C del drido fino seco.
D.s.ss Densidod de Volumen a 232 C del drido fino en estado saturado superficialmente seco.
Do:  Densidod aparente del rido fino a 232 C.
Po: Porcentaje de absorcion de agua del drido fino.

7%

REALIZO.
ING. CIVIL CESAR LOOR CEDERNO
SENESCYT: 1009-02-215623
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FROYECTO MINA LA ESPERANZA.-

<A O sECToORPNTAC MUESTRA No 1.0

URATTD FOUITTICONS CIA LTDA o I e

PROCRIING S T MOt MANA (A (SPIRANZA uso FONTROL RUTINARIO DE PRODUCCION

PR s 1 0 fatrens o 2010 " |wremsabo | EQuITESCONsCIALTDA
ARIDOS FINOS.- ARENA NATURAL

DETERMINACION DE DELETEREOS
NORMA ASTM-C-142 -85

POLVO DE TRITURACION
DATOS DE LA MUESTRA # | RET. #4 |RET. #3/8|RET. #1/2"| PROMEDIO
PESO DE LA MUESTRA INICIAL (W1) Gr. 100 100 100
P‘l&D MUELSTRA RETENIDAEN TAMIZ # 4 (w2) Gr. 99,1 99,2 99,4
PORINTAJE DE ARCILLA % 0,90% 0,80% 0,60% 0,77%
ARENA NATURAL
DATOS DE LA MUESTRA # 1 2 3 PROMEDIO

£SO DE LA MUESTRA INICIAL (W1) Gr. 25 25 25

PESO MUESTRA RETENIDAEN TAMIZ # 16) (w2) Gr. 24,75 24,68 24,81

PORENTAJE DE ARCILLA % 1,00% 1,28% 0,76% 1,01%

ING. CIVIL CESAR LOOR CEDENO
SENESCYT: 1009-02-215623
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